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LEGENDA:

KOTEL: PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL VAILLANT VU 466/4—5 ecoTEC plus 13,3 — 47,7kW
OHREV TUV:  NEPRIMOOHREVNY ZASOBNIKOVY OHRIVAC VODY VAILLANT uniSTOR VIH R 200/5

RADIATORY:  OCELOVE DESKOVE RADIK VENTIL KOMPAKT
KOUPELNOVY ZEBRIKY KORALUX

ARMATURY: RS 1/2'x3/4"

TRH TERMOSTATICKA HLAVICE HEIMEIER

STROJOVNA MEDENE
RADIAT ROZVODY ~ REHAU RAUTHERM S

POZNAMKA:  TL. IZOLACE dle zak 151/2001 §6

POTRUB:

RADIATOROVE SROUBENI VEKOLUX ROHOVE HEIMEIER
EZ-RS 1/2°x3/4” EZ VENTIL PRO JEDNOBODOVE PRIPOJENI KOUPELNOVEHO TELESA HEIMEIER ROHOVY

Obsah pfilohy:

PUDORYS 2.NP VYTAPENI

Méfitko:

1:50

Architekt Ing. arch. Karel Sramek
Vedouci zakazky | Josef Findejs
Projektant Ladislav Bousek
Zodp. projektant | Ing. Martin Kozacek
Kraj Pardubicky
MU/OU Poli¢ka
Investor Obec Sadek, Sadek 116, 572 01 Policka
Nazev stavby: ., Format 2xA4
ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNI |patum IX/2006
DUM V SADKU U POLICKY Cislo zakazky | 00306
Stupen PD DPS
Misto stavby: k.0. Sadek u Policky, st.p.€. 257, p.€. 8/5, 8/2, 8/6 Revize 00
Stavebni objekt: SO 01 - OmmOZ_ DG_/\_ Oznageni pfilohy: Cislo paré:
Cet C - PLYNOFIKACE A USTREDNI VYTAPENI C.08




